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DA VISTORIA AO
PARECER

Escolas e outras edificagoes

MPSP




INTRODUCAO

Apresentacdo das formas e conceitos
utilizados pelo corpo técnico de
engenharia na elaboracao de
pareceres técnicos de constatacao.



— MOTIVACAO ’

ASolicitacdes mais pedidas;

APadronizacéo e esclarecimentos a
eventuais duvidas e licoes
aprendidas.



ANALISE PRELIMINAR

A Anélise da documentac&o
A A documentacido fornecida ¢ parcial ;

A ldentificar eventuais faltantes e solicitar : > CA EX

A Memorial descritivo dos servicos a serem executados ou ja executados ;
A Projeto arquiteténico (plantas e cortes); ou
A Podendo ser solicitados outros documentos de acordo com a Andlise Preliminar . /

A Agendamento de vistoria
A N&o é surpresal!
A Agendar com o proprio local;
A Pode ser comunicado : Secretarias, Prefeituras ou interessados ;
A Se necessario apresentar/encaminhar  solicitacdo da Promotoria ;

A Verificar periodo de disponibilidade (no fim e inicio de ano as escolas podem estar
fechadas) ; e

A Sugerir data e horario .



A Folha de rosto
A Cabecalho
A ldentificacdo do processo
A Rodapé
A Sumério
A Introducéo
A Objetivo
A Breve Relato

A Material de Analise
A Normas Relacionadas

A Fundamentac&o
A Descritivo da Edificac&o
A Vistoria Realizada

A Conclusao
A Encerramento
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PARECER TE!

SEI 29.0001.00XXXXX.20XX-XX

Parecer Técnico n®: [XXXXXXX
Procedimento: IC 14 . XXXX.0000XXX/20XX-X
Comarca/Municipio: XXXX

Interessado: PJ XXXX.

Assunto: Vistoria Técnica de engenharia para constatar situacéo do prédio que

abriga unidade educacional XXXXXX.
Data: XX/XX/20XX

O CAEX - Centro de Apoio Operacional & Execugéo, por meio do seu
Nacleo de Engenharia, atendendo a solicitacdo do Excelentissimo
Senhor Promotor de Justica de XXXXXXX, Doutor XXXXXXX, vem,
mui respeitosamente, apresentar o resultado de sua atividade

consubstanciado no seguinte:

PARECER TECNICO

Rua Riachuelo, 115 — Centro | Sao Paulo/SP 1720




OBJETIVO

A Ha de se deixar claro qual o propésito do parecer, quais as duvidas que se faz
necessario esclarecer. Deve ser condizente com os pedidos da solicitacdo da
promotoria .

A Pedido: Verificar integridade fisica do edificio que abriga a EMEF
A Resposta: A edificacdo esta inserida em bairro central b 4

A Resposta: As instalacbes abrigam com seguranca os alunos e professores

A Resposta: Ndo se observa risco de colapso
iminente, todavia sdo necessarias correcoes
emergenciais

A Adicionalmente : Falta de espelhos no interruptores,

flacAdo exposta



PARECER TECNICO

A Folha de rosto
A Cabecalho

A ldentificacdo do processo

A Rodapé
A Sumario
A Introducéo
A Objetivo
A Breve Relato

A Material de Analise
A Normas Relacionadas

A Fundamentac&o
A Descritivo da Edificac&o
A Vistoria Realizada

A Conclusao
A Encerramento

1.2. BREVE RELATO

A promotoria recebeu declaracdo do Coordenador do Conselho
Tutelar do municipio de Cajamar em 28 de marco de 2018 informando a situacdo
estrutural de diversas escolas e relatando que o prédio da E.M.E.B. Odir Garcia
Araujo se encontra em situacdo precaria com rachaduras e falhas na pintura.
1.2. BREVE RELATO

1.3. MATERIAL DE ANALISE

Este Parecer Técnico baseia-se na documentacdo apresentada
pertencente do Inqueérito Civil n° 14.0426.0001980/2017, e vistoria realizada “in loco”

por este Setor Técnico-Cientifico do CAEXx no dia 17 de outubro de 2019.
LIegou au Cormecunenio ua riomowiid ue Juslgd, pon Imeio ue

representacdo, que o servico realizado no equipamento municipal CAPS ADIJ era
deficiente. Solicitou-se a este nucleo de engenharia do CAEx visita ao local para

averiguar sua estrutura fisica e eventuais problemas.
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NORMAS

A Portaria GM/MS n° 321 do Ministério da Saude 0 Padrbes minimos para Creches;

A CNE/CEB n° 20/2009 & Revis&o das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao Infantil;

A Decreto Estadual n°® 12.342/78 - Insolacéo, Ventilac&o e lluminac&o;

A CVS n° 5, de 09/04/2013, da Secretaria de Estado da Saude de S&o Paulo - servicos de alimentacao;

A Ministério da Educac&o/2006, Parametros Basicos de Infra -estrutura para Instituicdes de Educacao
Infantil;

A NBR 16071:2012 & Seguranca em Playground;

A NBR 9050:2015 & Acessibilidade;

A NBR 16537:2016 & Acessibilidade & Piso tatil;

A Resolucdo SS-44/92 da Secretaria da Satde do Estado de S&o Paulo -
A Creches e Estabelecimentos Congéneres;

A Resolucdo SS-493 da Secretaria da Salde do Estado de Sdo Paulo - Elaboragéo de Projetos de Edificacio
de Escolas de 1° e 2° graus; e

A Instrucdes Normativas do Corpo de Bombeiros de S&o Paulo e normas relacionadas.



PARECER TECNICO

A Folha de rosto
A Cabecalho

A ldentificacdo do processo
A Rodapé

A Sumario

A Introducéo
A Objetivo
A Breve Relato
A Material de Analise
A Normas Relacionadas
A Fundamentacéo
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A Descritivo da Edificac&o <:I
A Vistoria Realizada

A Conclusao
A Encerramento

Imagens ©2018 DigitalGlobe,Dados do mapa ©2018 Google 10m
Figura 1 — Mapa de localiza¢do da Escola vistoriada.
Fonte: Google Maps.
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Vistoria: / / Acompanhantes:

Validade: Filtro: /| :limpeza Caixad'agua: __/ [/ ; Dedetizagdo/ Desratificagdo: [ [/

Alvaras: Bombeiros - AVCB (_)S ( )N; Funcionamento ( )S ( )N; Comissdo de pais ( )S( )N

Faz merenda? ( )S ( )N Possui relatério recente da: Vigilancia Sanitaria ( )S ( )N; Defesa Civil { }S ( )N

3 NC — N&do Conforme; C — Conforme; NA — N&o se Aplica
Descricdo NC| C [NA
Seguranca da Edificacéo

Valas, buracos, caixas de passagem ou pogos de visitas fechados ou isolados

Vidros integros, auséncia de cantos vivos ou superficies cortantes

Auséncia trincas (0,5-1mm) e rachaduras (1-1,5mm): lajes, vigas, pilares, paredes ou platibandas
Junta de dilatagdo: presente, se necessario, material préprio de preenchimento

Telhado: telhas completas e integras, com calhas e tubos de decida suficientes

A Rotel ro Laje de cobertura: impermeabilizagao integra, com calhas, rufos e tubos de decida suficientes
Segurancga de Instalagbes
A |nspi rado . Secretaria I\/IuniCipal Sal:lde Tomadas localizadas em locais de dificil acesso ou vedadas, interruptores com espelho

Abrigo para gas em area externa exclusiva, com protegdo que impede acesso das criangas e

) mantém a ventilagio. Portaria Municipal 1210/06 — item 20 20

A EStrutu ras : Sal as, corre d ores, ban h eliros, etc ; Lampadas apresentam protego contra explosdo e quedas. Portaria Municipal 1210/06 — item 20.10

Instalagdes elétricas sdo embutidas (auséncia de fiagdo exposta), quadro elétrico protegido e
s, . tampado. Portaria Municipal 1210/06- item 20.10 e Portaria MTB 3214/78 - item 10.4.4

A Eletrl ca , SPDA: presenca de para-raios, cordoalha, descida e aterramento

Instalagdes hidraulicas: livres de vazamentos, pias com siffes e registros com boa vedagdo

A Seg u ran ga (I | n h a d OS h |d ranteS ’ Calan d OS Ralos sifonados e impedimento a entrada de vetores. Portaria Municipal 1210/06- item 20.5.1

Extintores: nos locais apropriados, sinalizados, carregados e dentro da validade

h |d ranteS, eth ntO reS, al armes’ g é.S, EtC ] )’ Hidrantes: boas condigbes, sinalizagdo, mangueira, volante de valvula, esguicho, chave storz e

a porta abre com facilidade

Alarmes de detecgéo de fumaga e sinalizagdo audiovisual (sirene e sinalizag&o com lampadas para
A AceSSI bl | | d ad e : deficientes auditivos): presentes e em funcionamento
! Luz de emergéncia e sinalizagdo de rota de fuga: presentes e em funcionamento
Agua
A AceSSOS externos , Presenga de dgua potavel.
Reservatdrios de agua potavel > 50 litros por aluno. Decreto Estadual 12342/78 - Art. 115
Reservatério de agua superficie lisa, resistente e impermeavel, sem rachaduras, tampado e

A COZi nha/refeitériO/diSpe nsa ; limpo. Portaria Municipal 1210/06 — item 7.2

Pogos de suprimento de agua e fossas inserviveis estédo aterrados. Decreto Estadual 12342/78 — Art. 24

A HP. . Tubulagdo de agua e esgoto sdo embutidas e sem vazamento. Portaria Federal 321/88 — item 10.1
A Ag u aS p I uvi aIS e CO | etaS d e esg Otos ’ Esgotamento sanitario esta ligado a rede de esgoto e, quando nio, é tratado adequadamente.
Residuos

A Certificados : AVCB, Alvara de funcionamento e
Laudo da vigilancia sanitaria, higienizacao
caixa d 0 § g wlesratizacdo e dedetizacdo da
area.




MINISTERIO PUBLICO CAEX - CENTRO DE APOQIO
A OPERACIONAL A EXECUCAO

4 ENCERRAMENTO

Este Parecer Técnico € composto por XX (XXXX) folhas rubricadas e

= 1 (um) Apéndice, digitadas apenas em seu anverso, estando esta ultima datada e
PARECER =

Campinas, XX de XXXXX de 20XX

A Folha de rosto
A Cabecalho
A |dentiﬁcagé0 dO proceSSO Henrique Leoni Rodrigues da Cunha

Analista Técnico Cientifico
A Rodapé
A Sumaério
A Introducéo
A Objetivo
A Breve Relato
A Material de Analise
A Normas Relacionadas
A Fundamentac&o
A Descritivo da Edificac&o
A Vistoria Realizada
A Concluséo
A Encerramento <<
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' REGISTRO ’
FOTOGRAFICO




FACHADA/PINTURA
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ESTRUTURA
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RISCO A SAUDE
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COMBATE A INCENDIC
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COZINHA



BANHEIROS




PLAYGROUNDS




PLAYGROUNDS







ACESSIBILIDADE




REGIONAIS
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OUTRAS EDIFICACOES






